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Современные технологии в газотурбостроении
Про створення ефективного обладнан-
ня повітря заборного тракту, включаючи 
комплексне повітря підготовчий пристрій 
що забезпечує високу економічність, надій-
ність, довготривалість та екологічну без-
пеку газової турбіни ГТЕ-110, що входить до 
складу ПГУ-325
Ключові слова: повітрязаборний тракт, 
повітряпідготовчий пристрій, ГТЕ-110
О создании эффективного оборудова-
ния воздухозаборного тракта (ВЗТ), вклю-
чая комплексное воздухоподготовительное 
устройство (КВОУ), обеспечивающего высо-
кую экономичность, надёжность, долговеч-
ность и экологическую безопасность газо-
вой турбины ГТЭ-110, входящей в состав 
ПГУ-325
Ключевые слова: воздухозаборный 
тракт, воздухоподготовительное устрой-
ство, ГТЭ-110
About making effective equipment of air-
taken channel including complex air-prepara-
tory device that ensures high economy, reliabi-
lity, durability and environmental safety of gas 
turbine GTE-110 constituent in PGU-325
Key words: air taken channel, airpreparat-
ory device
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Одной из важнейших задач обеспечения высокой 
экономичности, надёжности, долговечности и эко-
логической безопасности газовой турбины ГТЭ-110, 
входящей в состав ПГУ-325, является создание эф-
фективного оборудования воздухо-заборного тракта 
(ВЗТ), включая комплексное воздухоподготовитель-
ное устройство (КВОУ) с минимальными потерями 
давления в элементах тракта, а также низкого уровня 
шума в них.
В ОАО «НПО ЦКТИ» по заданию компании «Са-
турн» было создано и поставлено КВОУ для ГТЭ-110 
ПГУ-325. Создание КВОУ было выполнено на базе 
усовершенствованных существующих и новых мето-
дик расчета, созданных с учетом накопленного в НПО 
ЦКТИ опыта, комплексных стендовых исследований 
аэродинамики движения воздуха в элементах ВЗТ, а 
также с учетом режимных и конструктивных параме-
тров, возможностью охлаждения (подогрева) воздуха 
и шумоглушения.
Аэродинамическое совершенствование ВЗТ в зна-
чительной степени зависит от качества проектирова-
ния, изготовления и даже монтажа входного патрубка 
(ВП) компрессора ГТУ.
Стационарность течения воздуха во входном па-
трубке, отсутствие значительных пульсаций давле-
ния, повышает устойчивость работы компрессора ГТУ 
при регулировании и позволяет надежно работать ГТУ 
в широком диапазоне нагрузок.
Выполненные ВТИ и ЦКТИ испытания ГТУ в со-
ставе ПГУ на ГРЭС показали, что существующий ВП 
не обеспечивает низкий уровень гидропотерь (дости-
гают величины 210мм Н2О), а амплитуда колебаний 
статического давления составляет 30мм Н2О, что сви-
детельствует о наличии существенной нестационар-
ности течения при обтекании кожуха вала.
На модели ВП ГТЭ-110 (№4) в стендовых услови-
ях была выполнена аэродинамическая оптимизация 
существующего ВП. В ходе исследований было уста-
новлено, что снижение уровня потерь энергии во ВП 
достигается заменой ступенчатого конфузора на входе 
в ОК на прямолинейный конфузор в сечении сопря-
жения входной камеры патрубка с элементом ВЗТ, а 
также размещением верхнего и нижнего разделитель-
ных ребер во входной камере. Падение статического 
давления уменьшено до величины 62мм Н2О. Неравно-
мерность распределения параметров потока в сечении 
выхода воздуха из ВП уменьшена в среднем на 40%. 
Уровень высокочастотных пульсаций давления сни-
жен по амплитуде на 30%.
Не менее актуальными для ГТЭ-110 ПГУ-325 яви-
лись исследования с целью определения причин воз-
никновения пульсаций давления в газовом потоке 
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выхлопного тракта установки (ВТУ) с разработкой 
рекомендаций по снижению пульсаций давления и 
экспериментальной проверкой их эффективности.
Для решения поставленных задач была создана 
модель ВТУ, содержащая диффузор газовой турбины 
(ДТ), выхлопной патрубок (ВП) , диффузор котла-
утилизатора (ДКУ), котел-утилизатор (КУ). Модель 
КУ включала только первый трубный пучок. Коэф-
фициент моделирования был принят равным 11,11, 
исходя из производительности компрессора К-500 для 
получения чисел Маха в потоке, соответствующих на-
турным условиям.
Исследования показали, что в тракте ВТУ (полная 
комплектация) имеет место высокий уровень пульса-
ций по частоте 81Гц и уменьшенный уровень пульса-
ций при удвоенной частоте по сравнению с работой 
без ДКУ.
Высокий уровень вибрации на режиме холостого 
хода является сочетанием ряда неблагоприятных фак-
торов: значительной закрутки потока, неоптималь-
ными соотношениями лопаточных аппаратов в ДТ и 
влиянием всей сети.
Установка в систему выхлопных диффузоров рас-
кручующего устройства приводит к существенному 
снижению уровня вибраций элементов выхлопного 
тракта как на режиме холостого хода, так и номиналь-
ной нагрузки. Удалось снизить величины колебаний в 
разных точках ВТУ в 6-23 раза.
Работы в этом направлении необходимо продол-
жить.
Розглянуто просторову дискретну 
модель вала з лопатями робочого коле-
са поворотно-лопатевої гідротурбіни. 
Проведено аналіз вимушених коливань 
системи. Розроблену в [4] методику керова-
ного антирезонансу застосовано для гасін-
ня небажаних коливань вала з лопатями
Ключові слова: вал, лопать, вимушені 
коливання, резонанс
Рассмотрена пространственная дис-
кретная модель вала с лопастями рабочего 
колеса поворотно-лопастной гидротурби-
ны. Проведен анализ вынужденных колеба-
ний системы. Разработанная в [4] методика 
управляемого антирезонанса использова-
на для гашения нежелательных колебаний 
вала с лопастями
Ключевые слова: вал, лопасть, вынуж-
денные колебания, резонанс
The discrete model of shaft with blades of 
adjustable-blade turbine water wheel is observ-
ed. The controlled antiresonans methods which 
was developed in [4] is applied for undesirable 
system vibrations dumping
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Вступ
Робочі колеса гідротурбін зазнають значних на-
вантажень при їхній експлуатації. Істотно впливають 
при цьому різного роду вібрації. Зазвичай питання ві-
брацій для низькооборотних, порівняно з авіаційними 
турбінами й компресорами, гідротурбін вважаються 
другорядними, однак, як показала аварія на Саяно-
Шушенській ГЕС, зневажати вібраціями гідротурбін не 
можна [1]. Проблеми, обумовлені вібраціями гідротур-
бін, виникали також і на Дніпровської ГЕС. Таким чи-
ном, питання вібрацій робочих коліс гідротурбін є до-
сить актуальними й потребують детального вивчення.
При аналізі явищ, що відбуваються при вібраціях, 
особливо важливими є дослідження, що дозволяють 
одержувати якісні результати. Такою властивістю 
володіють, зокрема, дискретні моделі [2, 3]. У даній 
роботі описана дискретна модель вала з лопатями 
поворотно-лопатевої гідротурбіни. На основі запро-
понованої моделі зроблено аналіз резонансних ко-
ливань вала з лопатями, а також продемонстрована 
розроблена раніше [4] технологія керування резо-
